
Boucle Bâtiment
Date du 

prélévement
Fer (mg/L) Plomb (mg/L) Turbidité 

Bactéries 

coliformes

Escherichia 

coli

Entrecoques 

intestinaux

Spores de mircro-

organismes 

anaérobies sulfito-

réducteurs

CONCLUSION SEM

AEP Amphi A AMU BU 03/06/2019 1,1 0,011 8,4 illisible Illisible 0 0 NON CONFORME

AEP Amphi A Amphi B 03/06/2019 0,049 < 0,005 0,4 Illisible Illisible 0 0 NON CONFORME

AEP Amphi A Amphi A 03/06/2019 0,049 < 0,005 0,58 0 0 0 0 CONFORME

AEP Polytech TPR2 03/06/2019 2,6 0,019 17 Illisible Illisible 0 0 NON CONFORME
Contrôle 

supplémentaire= 
AEP Polytech LP3 03/06/2019 0,041 < 0,005 0,37 0 0 0 0 CONFORME

AEP déchetterie AFMB 03/06/2019 0,048 < 0,005 0,64 0 0 0 0 CONFORME

AEP déchetterie IGS (lavabo) 03/06/2019 0,045 < 0,005 0,46 0 0 0 0 CONFORME

AEP entrée chantier Océanomed 03/06/2019 0,042 < 0,005 0,66 0 0 0 0 CONFORME

AEP entrée chantier IOA

AEP entrée chantier IOA Robinet cafet

Compilation Résultats des analyses réamisées au pied des bâtiments

Prélévements 

AMU


